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Héchstwerte der Wiirmedurchgangskoeffizienten,
bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile
Zeile Bauteil Zonen mit Raum- Zonen mit Raum-
Solltemperaturen im Solltemperaturen im
Heizfall > 19 °C Heizfall von 12 bis <19 °C
1 |Opake Aullenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen — —
der Zeilen 3 und 4 ent- U =035 W/ (m*K) U =0,50 W/ (m*K)
halten K?1+)")(5A@
2 |Transparente Aullenbau-
teile, soweit nicht in Bau- — —
teilen den Zeilen 3 und 4 U =190 W/(m*K) U =280 W/(m*K)
enthalten
3 |Vorhangfassade U = 1,90 W/ (m>K) U =3,00 W/ (m>K)
4 |Glasddcher, Lichtbdander, — —
Lichtkuppeln U =3,10 W/ (m*K) U =3,10 W/ (m*K)
! " HS # % ( Y+ $./ 0 $1 #




U-Werte EnEV 2009 - 2007
bei erstmaligem Einbau, Ersatz, Erneuerung
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